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AGENDA

= Generalita sugli impianti fotovoltaici

= Stima dei rendimenti e della produzione elettrica

= Tipologia degli impianti

= Risultati di installato e produzione in Italia

= Requisiti architetturali ed elettrici

= Autorizzazioni e Connessione di impianti residenziali in BT

= Esercizio e Manutenzione

" |nnovazioni e Sviluppi

= Stima del Piano e dei Flussi economici: costi e ritorni degli investimenti
= Normativa di riferimento

= Materiale di supporto
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SCHEMA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
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L'ENERGIA PRIMARIA PER IL FOTOVOLTAICO

» POTENZA GENERATA ALLA SUPERFICIE DEL
SOLE: 60.000 kW/m?

1360 W/m’

» TEMPERATURA SULLA SUPERFICIE DEL //\
SOLE: 5.504 °C <
> RAGGIO DEL SOLE MEDIO: 0,7 10° m QL
> DISTANZA DALLA SUPERFICIE TERRESTRE: 4
S 150 10° m
|_
% » COST. SOLARE (IRRAGGIAMENTO MEDIO
% EXTRA-ATMOSFERICO): 1.367 W/m?
E » DURATA STIMATA: 3,5 Miliardi di anni
=
- W/m2
% 1400 |
8 > IRRAGGIAMENTO EXTRA-ATMOSFERICO ‘ ‘ f
g MASSIMO: 1.390 W/m? 1380 |
> IRRAGGIAMENTO EXTRA-ATMOSFERICO 1360
MINIMO: 1.310 W/m?
- . . L : 1340
Il valore minimo di irraggiamento & nei mesi
estivi (afelio) in quanto corrisponde al punto di 1320
massima distanza della Terra dal Sole nell’orbita.
oo o L i

Relatore: Ing. Angelo Pignatelli

RIGENERA 2016 — FOCUS SUL FOTOVOLTAICO RESIDENZIALE

=/

i

5 Maggio 2016



POTENZA DISPONIBILE AL FOTOVOLTAICO — IRRAGGIAMENTO G

» Buona parte dell’irraggiamento solare viene
assorbito o riflesso dall’atmosfera a non
raggiunge la superficie terrestre.

6% RIFLESSO DALL'ATMOSFERA

24% RIFLESSO DALLE NUVOLE

» Nelle Normative di riferimento e nella pratica R —

atmosferica

Luce riflessa

La potenza elettrica nominale all’uscita del pannello
fotovoltaico e quindi definita da:

impiantistica, il valore massimo di PALLE NN
IRRAGGIAMENTO (W/m?2) disponibile al
- .. i . 16% ASSORBITO
< suolo in condizioni stardard si assume pari a . uwassese=*"» DALL'ATMOSFERA
O
— 4% RIFLESSO DALLA
(Ll_rJ) SUPERFICIE TERRESTRE
% GSTC =1.000 W/ mz 47% RADIAZIONE EFFETTIVA CHE
= RAGGIUNGE LA SUPERFICIE TERRESTRE
LLl / l \
|<_E \J 23% CONSUMATO 10% SPESO NEI 14% EMESSO COME
—_ i DURANTE | PROCESSI MOTI RADIAZIONE NOTTURNA CHE
=| ~ DI EVAPORAZIONE TURBOLENTI S| TRASFORMA E
fon) diffusione QSRR DELL'ARIA ATTRAVERSA L'ATMOSFERA
Z
)
a
2
@)

Pn = Gsre * S * Neony

dove:

Luce
assorbita

Py: potenza nominale disponibile (W)
Ggc: irraggiamento in condizioni standard (W/m?)
S: superficie (m?)

Ncony : rendimento di conversione

Relatore: Ing. Angelo Pignatelli

RIGENERA 2016 — FOCUS SUL FOTOVOLTAICO RESIDENZIALE

5 Maggio 2016



RADIAZIONE SOLARE ANNUALE MEDIA - ITALIA

Global horizontal irradiation
yearly total [kK¥Wh/m 2]
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Valori di H; media annuale in Italia sono:
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PRODUZIONE ED EFFICIENZA

/" invert I
ﬁSTC PN Riflessioni \ (;L\Jlaegr?:elettrici
Temperatura Cavi
(kW/m?) (kw) Resistenza (kw) Giunzioni (kw)
Conversione Ombreggiamenti Mismatching P Trasformatore P
G, . Pcon (kW) cc CA
" [S Meony (kWh) Gawn)l v T -
R m? 0,16 0,90 = 1,00 0,85 cc 0,90 CA
(kWh) (kwh)
(kWh/m?2)
k GENERATORE FOTOVOLTAICO / \_ BOS -

Energia in c.a. (kWh): Eca (At) = Ny * Ny * K * (HR(At) / Ggre) * Py
Ore equival. (kWh/kWp): heq (At) = 1,y * Mpy * K * (HR(At) / Ggre)
Produzione (kWh): Eca (At) = hgg(At) * Py nel periodo At
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ESEMPIO: ROMA

Hg(anno) = 1516 kWh/m? sul piano = 1573 kWh/m? (orientamento SE o SO, inclinazione 10°)
Ore equival. (kWh/kWp) I'anno: hgq (At) = 1 * Npy * K * (Hg(At) / G ) = circa 1200 kWh/kWp
Produzione (kWh/anno) per P,= 3 kWp: E., = circa 3.600 kWh/anno
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TECNOLOGIA SOLARE FOTOVOLTAICA

PANNELLI FV A FILM SOTTILE - APPLICAZIONI
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Tipologie di impianti FV
Classi di impianto FV

Residenziale
P <=20 kW
BT

Industriale
200kW < P<=1 MW
MT

-

Commerciale
20 kW < P <= 200 kW
BT o MT

Multi - MW
1MW<P
MT
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DISTRIBUZIONE DEGLI IMPIANTI (NUMEROSITA’ E DIMENSIONE)

Distribuzione Impianti FV in Italia - luglio 2014

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
0,0% _ P <= 20kW 206W < P == 200kW 200EW < P == 1MW P> 1MW
“Potenza 16,4% _ 21,5% _ 41,1% . 21,0%
" Numero 88,9% 8,9% 2,0% 0,21%

Figura 1.7 — Distribuzione nelle classi residenziale, commerciale, industriale, multi-MW

(Estratto da “La gestione e +#BEIMaggelnEditore)lne degl i

mp

=/

Relatore: Ing. Angelo Pignatelli

RIGENERA 2016 — FOCUS SUL FOTOVOLTAICO RESIDENZIALE

5 Maggio 2016



Bilancio Energetico nazionale — 2015 vs 2014

1 gennaio - 31 1 gennaio - 31 Var. %
dicembre 2015 dicembre 2014 2015/2014

i

Produzione netta

L
pd

= - Idroelettrica 44,751 59.575
2 - Termoelettrica 180.871 167.080 +8,3
8 - Geotermoeletirica 5.816 5.566 +4,5
o - Ealica 14.589 15.089 -3,3
'(J)J - Fotovoltaica 24,676 21.838
E Produzione netta totale 270.703 269.148 +0,6
|

<

" Importazione 50.846 46.747 +8,8
= Esportazione 4,465 3.031 +47,3
[a) Saldo estero 46.381 43.716 +6,1
=

I% Consumo pompaggi 1850 2.329 -20,6
%)

o RICHIESTA DI ENERGIA ELETTRICA 315.234 310.535 +1,5

(Fonte: Rapporto mensile sul sistema elettrico 1T Consuntivo Dicembre 2015 - TERNA)

Link: https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/dispacciamento/datiesercizio/rapportomensile.aspx

=/

Relatore: Ing. Angelo Pignatelli

RIGENERA 2016 — FOCUS SUL FOTOVOLTAICO RESIDENZIALE

5 Maggio 2016

12


https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/dispacciamento/datiesercizio/rapportomensile.aspx
https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/dispacciamento/datiesercizio/rapportomensile.aspx
https://www.terna.it/it-it/sistemaelettrico/dispacciamento/datiesercizio/rapportomensile.aspx

Evoluzione della potenza e della numerosita degli impianti FV in Italia

MW Potenza Installata (MW) Mumero Impianti Ne

19,500 - J00.000
% 18.185 13'609543.413
o 18.000 6 690 650.000
§ 16.500 - : 55 600.000
o 15.000 550.000
x 481,267
Q. 13.500 - 500.000
w ' oL 450.000
|Q 12.000 - )
< 10.500 400,000
< - 330.196 350.000
= 000 -
9 300.000
= 30 250.000

6.000 -
= 200.000
K 4800 . 155.977
'% d 3.470 150.000
7 3.000 71.288 100.000
x | 32018 1.144

1500 {23 50,000
u i i i i i i 1 ﬂ
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

(Fonte: Rapporto GSE 1 |l Solare fotovoltaico 2014)
http://www.gse.it/it/Statistiche/RapportiStatistici/Pagine/default.aspx
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Produzione degli impianti fotovoltaici in italia (dal 2008 al 2014)

GWh 22.306
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(Fonte: Rapporto GSE i 1l Solare fotovoltaico 2014)
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Distribuzione regionale della numerosita e della potenza a fine 2014

MW

4.000

3600 |
3200 |
2,800 |
2,400 |
2.000 |
1.600 |

1.200 |

Potenza Installata (MW) Numera Impianti

Ne
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000

10.000

Fiemonte

Valle d'Aosta

Lombardia
Veneto
Liguria

Emilia Romagna
Toscana
Umbnia
Marche

Lazo
Abruzzo
Muolise
Campania
Puglha
Basilicata
Calabria

Trentino Alto Adige
Friuli Venezia Giulia

4

(Fonte: Rapporto GSE i 1l Solare fotovoltaico 2014)

Siclia

i | A4l 148

Sardegna
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Produzione degli impianti fotovoltaici nelle Regioni italiane nel 2013 e 2014

GWh 2014 2013
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(Fonte: Rapporto GSE i 1l Solare fotovoltaico 2014)
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Potenza degli impianti fotovoltaici nei principali Paesi nel 2014

38.200
MW 1.900

Spagna Regno Unito Francia USA Italia Giappone Cina Germania

» Installati a fine 2013 Entrati nel 2014

(Fonte: Rapporto GSE i 1l Solare fotovoltaico 2014)
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SCHEMA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI

CONLATOre contatore bidirezionale
delenergia prodotta dell'energia
e ¢

rete elettrica

N

generatore
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QeNeratore @sadri gl convertitord L ._!j; —
campo (C.C) DC/AC utenza

componenti principali di un impianto trifase grid-connected
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REQUISITI DI UN IMPIANTO FV — ARCHITETTONICI
Regole tecniche GSE

In assenza di elementi perimetrali 0 in presenza di elementi perimetrali alti fino a 30 cm da terra (H < 30

cm), l'altezza massima dei moduli (H1) rispetto al piano non deve superare i 30 cm (Fig.1 Caso 1).

"

30cm

H1<

4

/

- T
AR AR =

i v W S 5t X b o
PR D S Y N SRR . . .
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_._v_v_‘,.__ﬁ_:;,*'_ﬂ_ _______

Figura 1 - Caso 1, H = 30cm - Schema esemplificativo di un‘installazione idonea alla
classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria “su edifici”
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REQUISITI DI UN IMPIANTO FV — ARCHITETTONICI
Regole tecniche GSE

In caso di presenza di una balaustra, l'altezza Hm del modulo fotovoltaico o della schiera dei moduli
fotovoltaici, misurata da terra fino all'asse mediano degli stessi, non deve superare l'altezza della balaustra
perimetrale misurata nel suo punto pil basso (Fig.2 Caso2 ).

Modub ‘dovotaco

Asze mediana del madud fovolace

\ H>30cm

Selausta

>
LL
O
|_
Z
<
o
=
=
)
&)
=
<
)
o
|
v

|
|
|
:
_1
oot B,
!
.}
I
1
|
|

Figura 3 — Caso 2, H > 30cm - Schema esemplificativo di un‘installazione idonea alla
classificazione dell’'impianto fotovoltaico nella categoria “su edifici”
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REQUISITI DI UN IMPIANTO FV — ARCHITETTONICI
Regole tecniche GSE

I moduli, al fine di risultare complanari, dovranno essere montati mantenendo la stessa inclinazione della
superficie che li accoglie; & necessario, inoltre, che la distanza tra la superficie dei moduli e la superficie di
copertura sia ridotta al minimo indispensabile. In ogni caso, i moduli non dovranno sporgere rispetto alla
falda di copertura.

modulo fotovoltaico

>
LL
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|_
Z
<
o
=
=
)
&)
=
<
)
o
|
v

VY

Figura 6 - Esempio di schema costruttivo di un impianto fotovoltaico installato su tetto a falda
classificabile nella categoria “su edifici”
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REQUISITI DI UN IMPIANTO FV — ARCHITETTONICI
Regole tecniche GSE
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Figura 7 — Esempio di installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella
categoria “su edifici” in caso di installazione complanare su un tetto a falda
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REQUISITI DI UN IMPIANTO FV — ARCHITETTONICI
Regole tecniche GSE
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Figura 9 - Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella
categoria “su edifici” — Motivazione: i moduli non sono complanari alla falda di copertura

Relatore: Ing. Angelo Pignatelli

RIGENERA 2016 — FOCUS SUL FOTOVOLTAICO RESIDENZIALE

i

5 Maggio 2016



REQUISITI DI UN IMPIANTO FV — ARCHITETTONICI
Regole tecniche GSE
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Figura 10 - Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico
nella categoria “su edifici” — Motivazione: i moduli non rispettano la geometria della falda di
copertura
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REQUISITI DI UN IMPIANTO FV — ARCHITETTONICI
Regole tecniche GSE

I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una

tolleranza di piu 0 meno 10 gradi.

E’ necessario che ogni modulo sia appoggiato alla superficie di copertura in modo complanare al
piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di pit 0 meno 10 gradi.

Le immagini e gli schemi riportati di seguito esemplificano alcune tipologie di installazione per le quali
possibile applicare la tariffa per impianti su edifici:

>
8
O
|_
=z
<
o
=
=z
)
) copertura . _modulo fotovoltaico
E > -

2

)

o

L

o

Figura 11 — Schema esemplificativo di un‘installazione idonea alla classificazione dell'impianto
fotovoltaico nella categoria “su edifici”
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REQUISITI DI UN IMPIANTO FV — ARCHITETTONICI
Regole tecniche GSE

_tangente

L - /
N y
—
—
Y

>

LL

o

|_

Z

<

o

=

= ~

5 g

— e ~ .
5 —~3 moduio fotovoltaico
E !

n

> g
Q >

o

Figura 12 - Schema esemplificativo di una corretta installazione: complanarita al piano tangente
o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di pii: o meno 10 gradi.
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REQUISITI DI UN IMPIANTO FV — ARCHITETTONICI
Regole tecniche GSE

Fig.14 — Esempio di installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella
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categoria "su edifici” in caso di installazione su una superficie di copertura curva
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REQUISITI DI UN IMPIANTO FV — ARCHITETTONICI
Regole tecniche GSE

Figura 15 - Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico
nella categoria “su edifici” — Motivazione: I'inclinazione dei moduli fotovoltaici rispetto al piano
tangente supera i 10°,
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REQUISITI DI UN IMPIANTO FV — ARCHITETTONICI
Regole tecniche GSE

Figura 16 - Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico
nella categoria “su edifici” — Motivazione: i moduli fotovoltaici non sono appoggiati alla
superficie di copertura.
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REQUISITI DI UN IMPIANTO FV — ARCHITETTONICI
Regole tecniche GSE

7%
/,/ //'///// /

b)
Figura 17 (a e b) - Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell'impianto
fotovoltaico nella categoria “su edifici” — Motivazione: alcune file di moduli fotovoltaici non sono
appoggiate alla superficie di copertura.
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REQUISITI DI UN IMPIANTO FV - ELETTRICI (BT)
Norma CEIl 0-21

RETE DI DISTRIBUZIONE AT
S T T T T T B BUNTO DI COMNMESSIONE
IMPIANTO UTENTE ATTIVO | D2 2 SEsIont
Per la connessione di [] DISPOSITVO GENERALE
> utenti attivi alla rete
O elettrica in BT la Norma
Z e . \ PARTE DI RETE UTENTE NON ABILITATA
< di riferimento e la CEI 0- AL FUNZIONAMENTO IN ISOLA
o
S 21.
= [ ] DISPOSITIVO DI INTERFACCIA
o Nella schema un
= . . I
% e.serjnpl.o .de| reql_“?'t'_ PARTE DI RETE UTENTE ABILITATA
o r|ch|est|’ in termini di AL FUNZIONAMENTO IN ISOLA
L . (UTENZE PRIVILEGIATE)
o presenza di DG, DDI,
DDG. [ ] oisPosmIvO DI GENERATORE

{ S ' GENERATORE

Figura 5 — Configurazione generale dell'impianto d'utenza attivo

Relatore: Ing. Angelo Pignatelli

RIGENERA 2016 — FOCUS SUL FOTOVOLTAICO RESIDENZIALE

=/

i

5 Maggio 2016



MODELLO UNICO

Dal 24 novembre 2015 puo essere utilizzato il Modello unico per la realizzazione,
la connessione e I'esercizio di piccoli impianti fotovoltaici fino a 20 kW integrati
sui tetti degli edifici.

A quella data sono trascorsi i 180 giorni dall'entrata in vigore del relativo decreto,
approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico con il decreto 19 maggio 2015
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 2015 e in vigore dal 28 maggio.

Il Modello unico e utilizzato per la realizzazione, la connessione e |'esercizio degli
impianti FV aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) realizzati presso clienti finali gia dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione
b) aventi potenza non superiore a quella gia disponibile in prelievo

C) aventi potenza nominale non superiore a 20 kW

d) per i quali sia contestualmente richiesto I'accesso al regime dello scambio sul
posto

e) realizzati sui tetti degli edifici con le modalita di cui all'articolo 7-bis, comma 5, del
decreto legislativo n. 28 del 2011

f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di prelievo
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Con il nuovo modello l'intero iter procedurale avviene attraverso il Gestore di rete.
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MODELLO UNICO

Il nuovo iter amministrativo prevedera quindi i seguenti passi (con due soli passaggi del
soggetto responsabile dell'impianto, con il Gestore di Rete:

—1.1l 6utente fa richiasdopartelrabgestareedirete;del | o

— 2. il gestore di rete, entro 20gg, verifica che i lavori siano semplici, conferma I'avvio dell’iter
all’'utente, e, senza richiesta di accettazione del preventivo, invia comunicazione al Comune, al
GSE (e alla regione se necessario), e carica i dati su Gaudi di Terna (nel caso siano necessari
lavori complessi — ossia altri lavori oltre 'installazione del gruppo di misura della produzione — il
gestore di rete invia comunicazione dei costi all’'utente, e rimane in attesa dell’accettazione);
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-3l dutente, terminati I |l avori di real juicoa z i o |
parte2 al gestore di rete — in questa fase prende visione e accetta il Regolamento di
esercizio conil gestoredireteeilcont ratt o per | 6erogazi orcaildel
GSE;

— 4. il gestore di rete si occupa di inviare copia al Comune, al GSE, aggiornare i dati su Gaudi.
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PORTALE PRODUTTORI ENEL

Inserimento Codice Di Controllo

Nel campo seguente inserire il codice di controllo ricevuto tramite SMS.

(N

S—

NOVITA"; Dopo aver inserito il CODICE DI CONTROLLO, potrai scegliere se procedera con un
ITER SEMPLIFICATO (Decreto Ministeriale 19 Magagio 2015).
Se il tuo impianto non rientra nel perimetro del Decreto Ministeriale 19 Maggio 2015, scegli
'I'TER ORDINARIO & lavora la tua richiesta di connessione,
Scegli I'ter di connessione che intendi seguire.
BUON LAVORO

ITER SEMPLIFICATO ITER ORDINARIO

LLl
2
)
(7))
)]
LLl
Z
zZ
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@)
LLl
pd
)
N
<
N
N
S
|:—) (DM MISE 19/05/2015) (iter diverso da Iter Semplificato/Altre Richieste)
<

Richiedi nhuovo codice di controllo

ATTEMZIOME: in caso di utilizzo di Internet Explorer 9, avviatelo in modalitd di compatibilita, cliccando
sull'apposito pulsante accanto alla barra dell'indirizzo
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ENEL — Guida per le connessioni alla rete Enel — Dic 2015

W,
":"3 {{ Enel GUIDA PER LE CONNESSIONI

N ALLA RETE ELETTRICA DI ENEL DISTRIBUZIONE

LRI IE Dicembre 2015
Distribuzione Ed. 5.0 - B1/57

L
Z -
9 SEZIONE B MODALITA E CONDIZIONI CONTRATTUALI PER
N L'EROGAZIONE DA PARTE DI ENEL DISTRIBUZIONE
& SERVIZIO DI CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA PER
= IMPIANTI DI PRODUZIONE 3
% B.1 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 3
®) B.2  AREE CRITICHE 4
| B.2.1 OPEN SEASON 4
= B.3  MODALITA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI ACCESSO 3
Q B.4  QUALIFICAZIONE DELLE UNITA DI PRODUZIONE IN GAUDI 7
’<\El B.4.1 MODALITA A REGIME (PER IMPIANTI REGISTRATI IN GAUDI
N - SUCCESSIVAMENTE AL 30/04/2012) 7
N E B.4.2 MODALITA TRANSITORIE (PER IMPIANTI REGISTRATI IN GAUDI
0 w FINO AL 30/04/2012) g
|9 E B.5 TEMPI DI RISPOSTA DI ENEL DISTRIBUZIONE 10
?E E B.6  SOLUZIONI TECNICHE DI CONNESSIONE COMUNI A PIU RICHIEDENTI 11
E’ B.7 COORDINAMENTO CON ALTRI GESTORI DI RETE 12
7 B.8 PROCEDURA PER LA CONNESSIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLE RETI
ﬂ IN MEDIA E BASSA TENSIONE 12
E B.8.1 PREVENTIVO PER LA CONNESSIONE 13
: B.8.2 CORRISPETTIVO DI CONNESSIONE 14

https://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/guida%20alle%20connessioni/MCC%20Guida per le connessioniB %20231215%20%282%29.pdf
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https://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/guida alle connessioni/MCC Guida_per_le_connessioniB_ 231215 (2).pdf
https://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/guida alle connessioni/MCC Guida_per_le_connessioniB_ 231215 (2).pdf
https://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/guida alle connessioni/MCC Guida_per_le_connessioniB_ 231215 (2).pdf
https://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Lists/DOCUMENTIRETE/guida alle connessioni/MCC Guida_per_le_connessioniB_ 231215 (2).pdf

Modello Unico con altro Gestore di rete — es. ACEA

- e e
Acea SPA - :
- i | Connessioni | (LU EECGLER R TIEL T IR IWAOITE | Misura |
Missione i [ Comunicazione ai Venditori | Esercizio e Sviluppo della Rete | Tariffe |
Storia i |Accesso alle ICS | Comunicazioni generali | Procedura di Conciliazione |

Utenti MT | Bonus sulla fornitura di energia elettrica | Condizioni contrattuali
di riservatezza in materia di separazione funzionale
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Organi Societari home page | acea spa | societa del gruppo | acea distribuzione | connessione di impianti di
7 : i produzione

Azionariato :
Statuto
Modifiche Statutarie £ sHARE EYE .
Rego'e e Valori 0 ALLEGATI
Azionisti -

- T" Preventivo Rapido Connessioni Attive_ Informativa; 116,19 KB (118.983
Sostenibilita -

byte)

Qualita e Sicurezza T’; Modello Unico - Preventivo rapido connessioni attive; 192,04 KB
Fornitori (196.644 byte)

'[":_ Piani per lo sviluppo delle reti elettriche di acea distribuzione giugno
2015; 3,67 MB (3.846.573 byte)

T’. Modulo per la riichiesta di connessione di impianti di produzione Acea
Distribuzione; 198,26 KB (203.018 byte)

Comunicazione

Lavora con noi

http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/connessione di impianti di produzione?lang=it#.Vysf1BWLTOQ
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http://www.aceaspa.it/section.aspx/it/connessione_di_impianti_di_produzione?lang=it

Modello Unico con altro Gestore di rete — ACEA - Requisiti

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto MISE del 19 Maggio 2015 e a quanto previsto
successivamente nella delibera AEEGSI 400/15, Acea Distribuzione ha attivato la nuova casella di posta
certificata preventivorapido.tica@ pec.aceaspa.it per le richieste di connessione di impianti di produzione
rientranti nelle disposizioni di cui all’art. 2 del Decreto Ministeriale che di seguito riportiamo:

a) realizzazione presso clienti finali gia dotati di punti di prelievo attivi in bassa tensione;
b} potenza non superiore a quella gia disponibile in prelievo;

c) potenza nominale non superiore a 20 kW,

d) contestuale richiesta di accesso al regime dello scambio sul posto;

e) realizzazione sui tetti degli edifici con le modalita di cui all’articolo 7-bis, comma 5, del decreto
legislativo 28/11;
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f) assenza di ulteriori impianti di produzione sullo stesso punto di connessione.

A partire dal 24 Novembre 2014 tale indirizzo di posta sara I'unico canale attraverso il quale sara possibile
richiedere la connessione di impianti di produzione rientranti nella tipologia definita "PREVENTIVO
RAPIDO" caratterizzata dalle specificita sopra indicate.
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CICLO DI VITA DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO

PROGETTO ESERCIZIO
(PROJECT) (SERVICE)
B
>
2 > Permitting > T
2 Studio di )
O Fattibilita Plan m Operation & Maintenance
@)
Dnmgn
Avvio del Verifica e Avvio in Dismissione
progetio validazione esercizio © Ing. Angelo Pignatelf — b-eco .1 Imgianto

Figura 1.1 — Fasi di Progetto / Esercizio

(Estratto da “La gestione e +#BEIMaggelrEditoreyne degl i I mpi an
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L'avvio del servizio
Fasi di avvio del servizio di O&M

Garanzia Installatore (2 anni)

A
[ )

n
>
= > Assessment e >
o verifica
—
) > Contratto /
O Operation & Maintenance
Pianificazione
Servizi
Gestione transitoria /
) Dismissione
Connessione e Avvio Servizio Impianto
Awvioin di O&M

esercizio

Estratto da “Gesti one e ma nuMaggiolzEditore-giugdoe2@lb i
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Classificazione dei Servizi e delle risorse strumentali

Operation & Maintenance FV

[Mn nzione Impianto F | ] [S.m:i:i_ag.nmmm]

Ordinaria [ Stmarﬂinarla]
i Reattiva
MNormativi
o )

Amministrativa

e J—
Evoluzioni Servizi

Tecniche di
- - - — —
N | —
. =
Sostituzioni Manutenzione
| E— L

S~ Sitema nfornatvo deta Manienzine - Asset & WorkFlow managementsystem | accomandazir

del costruttore

Reportistica ‘ © Ing. Angelo Pignatelli — b-eco s.r.l.

Estratto da “Gesti one e ma n-uMaggiolzEditora-giugdoe2@lb i
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FLUSSI OPERATIVI - PROCESSI

SERVICE DESIGN SERVICE MANAGEMENT
;4 PREZZO COORDINAMENTO
CONDIZIONI ESECUTIVO
DIAPPALTO |
SOGGETTO "__‘,_a @ i\
RESPONS. [€
e - AMMINISTRAZIONE |
M A e s L ' ;
L SERVIZI
w \_;I”;MENDARI o i ACQUISTI )
©) A
N
Z
LLI > w
— MONITORAGGIO 3]
5 &
= _-(_ COORDINAMENTO € E
< 5| OPERATIVO n
= > 0
L 3
Q = h 4 é
N =] E
O = PRODUTTOR il
x é COMPONENTI o
w w
) o
(5]
L [11] v
o w
z SISTEMA 5'?;52"“ WORKFLOW REPORT o
i MONIT, CONTR MGMT. SYSTEM ATTIVITA S
77 - & x
T v 4 J CRITICITA (7]
RILEVATE a
=
MPIANTO SERVIZIO -
” SuUL _ —
Fv ™ CAMPO =
™ o
J B Ing. Angelo Pignatelli — b-eco s.r.. =
“ . e ey . .
Estratto da Gestione e ma n-uMaggiolzEditore-giugdoe2glb i
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SISTEMA DI MONITORAGGIO (esempio cruscotto)

Datl impsanto Produzione Impiants Meteo @ Amblente

5]
118.42 L )
energa prodotia en emissione CO2Z evitata (kg
% .21 Vi
%‘ ) Totale
|LI_J Produzione Totale Viounge
D e
= 225
< =
2 150
= £
L S
O 20.00 00:00 04.00 08.00 12.00 16.00
L_) andamenio energlia prodotta (kwWh) - Gomalera sae « Column Chart
% v Andamento Produnione Energia (kWh)
U) @ 120 . Tocae
L - reene
- 20
- &0 =1
=3
e 30 -
- II ;s
0
05 dic 2 06 dic 2015 07 dic 2015 08 dic 2015 09 dic 2015 10 dic 2015
andamento energia prodofta (kWh) ~ Mensile Cotumn Chart
4 Lo Andamento Produzione Energia (kKWh)
@ Ireerterl $009 -
? Irwerts 6000 .
v lowerts 24000 -
Lons =14
- 2000 I B e
v orin 4
0 | el BTN
set 2015 oft 2015 dic 2015
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SISTEMA DI MONITORAGGIO (esempio alert e segnalazioni)

Monitoraggio - Stato/Parametri

LL Attivo(siino) si kW-Container 012 he-Container 034
P
@) soglial (kW) 0.15 : potenza al di sotto della quale si porta a 0 il valore della potenza erogata.
N
soglia? (ore . : periodo temporale per cui, se la potenza & al di sof ella soglia 1, si considera l'impiante o linverter indisponibile
=Z lia2 (ore) 0.5 iodo ti I i | tenza & al di sotto dell lia 1, si dera | te o linverter ind bil
LLI
5 soglia3 (%) 10 : soglia percentuale di scarto tra la produzione attesa stimata e la produzione attuale complessiva per linvio di alert - base mensile
<ZE sogliad (%) 5 : soglia percentuale di scarto tra la produzione complessiva (o inverter) calcolato sulle ore equivalenti.
=
LLI
O
N
O
o - : .
LI andamento scarto ore equivalenti % Mensile Column Chart
0D}
LLl
Totale Andamento Scarto Ore Equivalenti
# Inverter0l et B InverterD1
.. .- .- . .- - .- [ ] B inverterD2
Y Inverterd2 0% Invertaris
7 Inverter03 -3.20% S et
Bl |nvererDs
Y Inverter04 -6.40%
o n
Inverter05 9.60%
set 2015 ott 2015 nov 2015 dic 2015

Aggiorna Selezione
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INNOVAZIONI e SVILUPPI

Gli attuali sviluppi tecnologici dei sistemi fotovoltaici possono essere
classificati nei seguenti indirizzi tematici:

« Sviluppo dei sistemi di accumulo (efficienza, dimensioni,
prezzo)

« Sviluppo di tecnologie ibride (es. FV e Solare termico)
« Sviluppo dei sistemi con ottimizzatori

| ’attuale ricerca e orientata alla individuazioni di altre piu economiche
tecnologie per la conversione dell’energia solare (esempio pannelli in
perovskKite).
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FV: Soluzioni con sistemi di accumulo

o
an
D A
)
S ESEMPIO DI FLUSSI
N ENERGETICI GIORNALIERI
LL]
Z OO0 |
% %p -
OO :
<>f Fﬁ« : =
3 OO0 ;
> ()OO l
Z

+02)= 50% [H:]DD Energy self-sufficiency =(%)= 80%

Self-consumption =(
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FV: Produzioni e consumi senza accumulo

Impianto Fotovoltaico - Flussi energetici di un giorno tipo

3.0

25

20

Potenza KW

05

0
o
-
—
>
%
Ll
Z
O
>
>
©,
Z
Z

0.0

| inea Consumi w  Produzione Fotovoltaico - Prelievo dalla Rete - Autoconsumo - Energia Venduta
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FV: Produzioni e consumi con accumulo

Kit Autoconsumo - Flussi energetici di un giorno tipo

30

Potenza KW

o
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’ | inea Consumi = Produzione Fotovoltaico - Prelievo dalla Rete - Fotovoltaico Carica Batteria Scarica Batteria Energia Venduta
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SISTEMI IBRIDI FOTOVOLTAICI TERMICI

Elettricita Collettori solari
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Acqua
Calda

Sanitaria
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g SR g S

Bollitore Fompa di Calore Accumulatore di calore Fompa di Circolazione
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SISTEMI FOTOVOLTAICI CON OTTIMIZZATORI

SolarEdge System
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Power Optimizer Inverter Monitoring Portal
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ANALISI REDDITIVITA’ — CASO IMPIANTO 3kWop attuale

Di seguito alcuni risultati ottenibili, a titolo di esempio, per un impianto residenziale di 3kWp a
Roma (http://www.b-eco.it/calcolo-preventivo-impianto-fotovoltaico/).

Le informazioni utilizzate come input sono state:
* Provincia (per la valutazione dell’irraggiamento medio zonale): ROMA
* Superficie disponibile per il generatore (per la valutazione della massima potenza installabile): 300mq

|<_E * Orientamento e inclinazione del tetto (per il calcolo della producibilita): SUD-OVEST 10°
—_— * Costi dei consumi elettrici (per la valutazione del beneficio in scambio su posto): 150 €/bimestre
:I * Soggetto intestatario (persona fisica o societa): PERSONA FISICA
M * Stima dell’lautoconsumo (%): 25%
|: * Costo dell’energia in €/kWh (per la valutazione del beneficio nell’'autoconsumo): 0,23 €/kWh
— * Prezzo medio zonale €/kWh (per la vendita — ritiro dedicato - dell’energia): 0,055 €/kWh
<E * Scelta del finanziamento (ammontare, spread, anni) (per il calcolo della rata annuale del finanziamento):
LL COMPLESSIVO, IRS 0,61, spread 3, 10 ANNI
— e Costo annuo della manutenzione: 100 €/anno
A
DATI CARATTERISTICHE GENERATORE
0p) POTENZA IMPIANTO 3,00 KWP 12 MODULI DA 250 WATT
zfl LOCALITA ROMA ORIENTAMENTO 50
= REGIME GSE SCAMBIO SUL POSTO (SSP) INCLINAZIONE TETTO 10°

CARATTERISTICHE IMPIANTO

MODULI FVY EUROPEI (ES. AXITEC EU) GARANZIA 25 ANNI - INVERTER EUROPEI (ES. ABB)} GARANZIA T ANNI — QUADRI —
PROTEZIONI = CONFORMITA — MASSIMA QUALITA - INSTALLAZIONE A REGOLA D'ARTE
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ANALISI

ANALISI REDDITIVITA’ — CASO IMPIANTO 3kWp attuale

COSTO IMPIANTO

AGEVOLAZIONE FISCALE

CONSUMI ANNUI

COSTO EMERGIA (SENMZA FV)
PRODUCIBILITA ANNUA IMPIANTO FV
AUTOCONSUMO ANNUO

ENERGIA IMMESSA IN RETE ALL'ANNG
AUTOFINANZIAMENTO
FINANZIAMENTO BANCARIO

IRS

SPREAD

RATA FINANZIAMENTO

RATA ANNUALE FINANZIAMENTO
COSTO ESERCIZIO ANNUO

€ CHIAVT IN MAND
50% PARI A 3.245,00 € (324,50 € ALL'ANNO PER 10 AMNI)
3.913,00 KWHANNC AL PREZZ0 DI 0,23 €/HKWH
EANND
3.721 KWHIANND
930 KWHIANND
2.791 KWHANND
0,00 €
6.490,00 €
0,61%
3%
389,48 € PER 2 PAGAMENTI LANNO PER 10 ANNI
7ra95€

100,00 €

RISPARMIO

RISPARMIO A 10 ANNI

RISPARMIO A 20 ANNI

RISPARMIO A 30 ANNI

RISPARMIO SPECIFICO LORDO (RSL) DI ENERGIA PRIMARIA
RISPARMIO EMISSIONE DI CO2 IN ATMOSFERA

VAN (VALORE ATTUALE NETTO O NPV)

TIR (TASSO INTERNO DI RENDIMENTO O IRR)

TEMPO DI RECUPERO (PEP)

267,90 €
3.959,39¢
7.964,34 €
0,85 TEP/ANND
1,86 TOM/ANND
3.740,99 €
11,0%

9 ANNI
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ANALISI

ANALISI REDDITIVITA’ — CASO IMPIANTO 3kWop attuale

PROSPETTO ECONOMICO, PER ANNO, NEI 30 ANNI, GENERATO DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

DIFFERENZA
RICAVIHCOSET

AGEVOLAZIONE
FISCALE

TOTALE
COST

DIFFERENZA
RICAVI-COST!

CUMULATVG

=T = I - T < B |

L+ - I |

10
11
12
13
14
16
16
17
18
19
20

21397
21397
21397
21397
21397
213,97
21397
213,97
21397
21397
21397
21397
21397
213,97
21397
213,97
21397
213,97
21397

213,97

340,72
385,51
380,30
375,08
369,88
364,67
359,46
354,25
349,04
343,83
338,63
33342
328,21
323,00
HT.re
312,58
07,37
02,18
296,95

291,74

324,50
324,50
324,50
324,50
324,50
324,50
324,50
324,50
324,50
324,50

vvvvv

vvvvv

vvvvv

(=] [me] (=] ] (=] (=] (=] (=] o

(=]

(=] (=l (=] =] (=] =] (=] =]

=]

50,23
85,26
135,07
165,68
188,07
223,26
242,23
256,00
264,55
267,90
T20.45
1.167 .87
1.610,05
2.047,01
1.878,76
2.205,31
2.726,64
314277
3.553,68

3.950,39
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ANALISI REDDITIVITA’ — CASO IMPIANTO 6kWp attuale

Di seguito alcuni risultati ottenibili, a titolo di esempio, per un impianto residenziale di 3kWp a
Roma.

Le informazioni utilizzate come input sono state:
* Provincia (per la valutazione dell’irraggiamento medio zonale): ROMA
* Superficie disponibile per il generatore (per la valutazione della massima potenza installabile): 300mq

|<_E * Orientamento e inclinazione del tetto (per il calcolo della producibilita): SUD-OVEST 10°
—_— * Costi dei consumi elettrici (per la valutazione del beneficio in scambio su posto): 290 €/bimestre
:I * Soggetto intestatario (persona fisica o societa): PERSONA FISICA
M * Stima dell’lautoconsumo (%): 25%
|: * Costo dell’energia in €/kWh (per la valutazione del beneficio nell’'autoconsumo): 0,23 €/kWh
— * Prezzo medio zonale €/kWh (per la vendita — ritiro dedicato - dell’energia): 0,055 €/kWh
<E * Scelta del finanziamento (ammontare, spread, anni) (per il calcolo della rata annuale del finanziamento):
LL COMPLESSIVO, IRS 0,61, spread 3, 10 ANNI
— e Costo annuo della manutenzione: 100 €/anno
A
DATI CARATTERISTICHE GENERATORE
(L) POTENZA IMPIANTO 8,00 KWP 24 MODULI DA 250 WATT
zEI LOCALITA ROMA, ORIENTAMENTO S0
= REGIME GSE SCAMBIO SUL POSTO (SSP) INCLINAZIONE TETTO 10°

CARATTERISTICHE IMPIANTO

MODULI FV EUROPEI (ES. AXITEC EU) GARANZIA 25 ANNI - INVERTER EUROPEI (ES. ABB) GARANZIA 7 ANNI - QUADRI -
PROTEZIONI - CONFORMITA - MASSIMA QUALITA — INSTALLAZIONE A REGOLA D'ARTE
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ANALISI REDDITIVITA’ — CASO IMPIANTO 6kWp attuale

COSTO IMPIANTO

AGEVOLAZIONE FISCALE

CONSUMI ANNUI

COSTO ENERGIA (SENZA FV)
PRODUCIBILITA ANNUA IMPIANTO FV
AUTOCONSUMO ANNUD

EMERGIA IMMESSA IN RETE ALL'ANNG
AUTOFINANZIAMENTO
FINANZIAMENTO BANCARIO

IRS

SPREAD

RATA FINANZIAMENTO

RATA ANNUALE FINANZIAMENTO
COSTO ESERCIZIO ANNUO

€ CHIAYT IN MAND
50% PARI A 5.445,00 € (544,50 € ALL'ANNO PER 10 AMNI)
7.565,00 KWH/IANNG AL PREZZ0 DI 0,23 €/KWH
EANND
7.442 KWHIANND
1.861 KWHIANND
5.582 KWHIANND
0,00 €
10.890,00 €
0,61%
3%
653,53 € PER 2 PAGAMENTI L'ANNO PER 10 ANNI
1.307,06 €
150,00 €

RISPARMIO

RISPARMIO A 10 ANNI
RISPARMIO A 20 ANNI
RISPARMIO A 30 ANNI

2.499.30 €
10.928,87 €
19.438,78 €

ANALISI

RISPARMIO SPECIFICO LORDO (RSL) DI ENERGIA PRIMARIA 1,70 TER/ANND

RISPARMIO EMISSIONE DI CO2 IN ATMOSFERA 3,72 TOM/ANNO
VAN (VALORE ATTUALE NETTO O NPV) 9.837,12¢

TIR (TASS0 INTERNO DI RENDIMENTO O IRR) 14,3%

TEMPO DI RECUPERQ (PEP) T AMNMI
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ANALISI REDDITIVITA’ — CASO IMPIANTO 6kWp attuale

PROSPETTO ECONOMICO, PER ANNO, NEI 30 ANNI, GENERATO DALL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO

wrocoemo  MOPR MECKOE RN whme wwriee o meweeen  men

1 427 .93 781,44 544 50 1.753 .88 1.307,06 150,00 1.457,06 296,82 296,82

. 2 427 .93 771,02 544,50 1.743 .46 1.307 06 150,00 1.457,06 286,40 o832

< 3 427 .83 760,60 544,50 1.733,04 1.307,06 150,00 1.457,06 275598 859,19

l: 4 437 .93 750,19 544,50 1.72262 1.307 06 150,00 1.457,06 26556 1.124.75

_I ] 427 93 738,77 544,50 1.712.20 1.307 06 150,00 1.457,06 255,14 1.370.80

E & 427,93 729,35 544 50 1.701,78 1.307,06 150,00 1.457,06 24472 1.624,61

e T 427 .93 718,93 544 50 1.691,36 1.307,06 150,00 1.457,06 234 30 1.858,91

I_ B 427 .93 T08.51 544,50 1.680,94 1.307 06 150,00 1.457,06 22388 208279

IE 9 427 .83 698,09 544,50 1.670,52 1.307,06 150,00 1.457,06 21346 229626

LL 10 427 93 GaT 67 544,50 1.660,10 1.307,06 150,00 1.457,06 203,04 2.499,30

11 427.93 677.25 1.105,18 150,00 150,00 055,18 3.454 48

5 12 427 .93 666,83 1.094,76 150,00 150,00 944 76 4,309 25

13 427,93 656,41 1.084 .35 150,00 150,00 93435 533359

(7) 14 427 .83 545,99 1.073,93 150,00 150,00 92393 6.257 .52

— 15 42793 635,57 1.063,51 803,40 803,40 260,11 6.517 62

—I 16 427 93 625,15 1.063,09 150,00 150,00 an3,00 T420,M

< 17 427,93 614,74 1.042 67 150,00 150,00 B92 67 5.313,38

Z 18 427 .93 604,32 1.032,25 150,00 150,00 B&225 9.195,63

< 19 427,93 593,80 1.021,83 150,00 150,00 B71,83 10.067 46

20 427 .83 583,48 1.011.41 150,00 150,00 BE1,41 10.928,87

21 42793 573,06 1.000,99 150,00 150,00 850,99 11.779,86

22 427 93 573,06 1.000,99 150,00 150,00 850,99 12.630,85

23 427,93 573,06 1.000,89 150,00 150,00 B50,99 13.481.84
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AUTORIZZAZIONE Al LAVORI

- DPR 6 giugno 2001 n. 380 i come modificato dalla Legge 22 maggio 2010 n.73
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
(G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001- s.0. n. 239)
-1 D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - come modificato dalla Legge 24 dicembre 2007 n.244
Attuazione della direttiva europea 2001/77/CE sulla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili.
- Linee Guida della 387, poi emanate nel settembre 2010, oveést abi | it o | 6el enco dec
rappresentano i contenuti minimi indispensabili per superare positivamente l'iter autorizzativo e

vengono chiarite le procedure che ogni impianto, in base alla fonte e alla potenza installata, deve affrontare
per ottenere I'autorizzazione.

- Il Decreto Legislativo 28/2011, entrato in vigore a fine marzo, modifica e integra quanto gia stabilito dalle
Linee Guida in merito agli iter procedurali per I'installazione degli impianti alimentati da fonti energetiche
rinnovabili. | singoli interventi, a seconda della taglia e della potenza installata, possono essere sottoposti a
E:omL)micazione (Edilizia Libera), Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) o Autorizzazione Unica

A.U.

- In ogni Regione , occorre considerare i decreti della giunta regionale  pertinenti, in particolare di
recepimento delle Linee Guida nazionali (per il Lazio vale il DGR 19 novembre 2010 n.520).

- Le autorizzazioni indicate devono essere corredate, laddove necessario, da tutti i provvedimenti di
concessione, autorizzazione, valutazione di impatto ambientale e paesaggistic 0, ecc.
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- Con l'avvio del decreto 19 maggio 2015, dal 24 novembre 2015 e attiva la procedura con il modello
unico.
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Norme Procedurali per il Servizio di Connessione

Testo Integrato delle Connessioni Attive i TICA
Deliberazione ARG/elt 99/08

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 06 agosto 2010
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/10/125-10arg_allA.pdf

Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo i TISSPC
Deliberazione AEEG 578/2013/R/eel

pubblicata sul sito www.autorita.energia.it in data 12 dicembre 2013
http://www.autorita.energia.it/allegati/docs/13/578-13all ti.pdf

Guida per le connessioni alle reti elettriche di Enel Distribuzione

Gestore di Rete ENEL
https://produttori-eneldistribuzione.enel.it

https://eneldistribuzione.enel.it/it-
IT/Lists DOCUMENTIRETE/quida%?20alle%20connessioni/MCC%20Guida per le connessioniB %20231215%20%282%29.pdf

G A U Dil Gestione Anagrafica Unica Degli Impianti

Istruzioni Operative per il Mandatario e il Produttore
http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA ELETTRICO/gaudi.aspx
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Procedure e Manuali - GSE

PROCEDURE - DOCUMENTI:

DTF i Ritiro Dedicato e Tariffa onnicomprensiva i Ultimo aggiornamento: 01/01/2013

Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) predisposte dal Gestore dei Servizi Energetici — GSE per disciplinare ed
agevolare le attivita dei Produttori in relazione all'attuazione della Convenzione stipulata ai sensi della deliberazione 280/07 e
s.m.i. (Ritiro dedicato, di seguito “RID”)

Regole applicative SEU T SEESEU T Transitorio i ver maggio 2015

Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i
Sistemi entrati in esercizio entro il 31/12/2014

Regole applicative SEU T SEESEUT Regime i ver luglio 2015

Regole applicative per la presentazione della richiesta e il conseguimento della qualifica di SEU e SEESEU per i
Sistemi entrati in esercizio successivamente al 31/12/2014
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MANUALL:
€ Accesso al portaleinternet GSETi Gui da do6uso per Il &arcegisstorazi one e
€ Manuale Utente i Portale WEB Scambio sul Posto
€ Manuale Utente i Portale WEB Distributori i Ritiro Dedicato e Scambio sul Posto
® Regole gestione impianti GAUDI 6
SITI INTERNET:
*  www.gse.it

. http://mwww.gse.it/it/Ritiro%20e%20scambio/Scambio%20sul%20posto/Pages/default.aspx
. http://www.gse.it/it/Ritiro%20e%20scambio/Ritiro%20dedicato/Pages/default.aspx
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MATERIALE di AUSILIO, CONSULTAZIONE, e
APPROFONDIMENTO SUGGERITO

SIMULARE

Simulare e un simulatore tecnico-economico per il capital-budgeting degli investimenti nella realizzazione di impianti solari fotovoltaici
destinati alla produzione di energia elettrica - free software download

LINK: http://www.ingalessandrocaffarelli.com/attivita/free-software-simulare-impianti-fotovoltaici.html

PREVENTIVO ONLINE

Imputando pochi elementi e possibile ottenere nellimmediato un preventivo automatico con costi e flussi economici attesi
dellimpianto fotovoltaico. Free service online.

LINK: http://www.b-eco.it/calcolo-preventivo-impianto-fotovoltaico/

PV-TOOL

PV-TOOL & un freeware per l'ausilio alla progettazione di sottocampi fotovoltaici, e anche per la determinazione di una stima delle
perdite di sistema caratterizzata dalle scelte progettuali e dalla realizzazione dellimpianto, permettendo di individuare eventuali cause
struttturali di inefficienza — free software download

LINK: http://www.b-eco.it/software/

ABB - Quaderni di applicazione tecnica N. 10 - Impianti fotovoltaicii free download
LINK: https://library.e.abb.com/public/131946ab9ae0a2f0c1257bba00325a36/1SDC007109G0903.pdf

SISTEMI SOLARI FOTOVOLTAICI
Al essandro Caffarelli, Giulio DeiMaggoicdtere Mari o stizza, Al essi
LINK: http://www.maggiolieditore.it/9788838781995-sistemi-solari-fotovoltaici.html

GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
Angelo Pignatelli, Alessandro Caffarelli, Maurizio De Gregorio i Maggioli Editore
LINK: http://www.maggiolieditore.it/gestione-e-manutenzione-degli-impianti-fotovoltaici.html
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QUESTION TIME ...

Grazie per I'attenzione!
Per eventuali ulteriori domande o aggiornamenti scrivere ai riferimenti in fondo

SLIDE AL LINK SLIDE SHARE: http://www.slideshare.net/AngeloPignatelli/focus-sul-
fotovoltaico-residenziale-ing-angelo-pignatelli-v30

b20S adz f Ql dzi 2 NB

Ing. Angelo Pignatelli

Direttore tecnico in B-ECO.

Presidente della commissione Fotovoltaico dell'Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma, docente di corsi di progettazione di impianti fotovoltaici presso
I'Ordine e altri Enti, , co-autore del volume edito da Maggioli "La Gestione e
Manutenzione degli impianti fotovoltaici”.

Ingegnere elettronico, Dottore di ricerca in Ingegneria dei Sistemi.
PMP certificato presso il PMI — Project Management Institute.

In precedenza ha gestito progetti nell'ambito dei servizi di Information Technology
(Eds/Hp), dei sistemi di controllo e dei servizi spaziali (European Space Agency).

email: ing@angelopignatelli.it

angelo.pignatelli@b-eco.it
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